Zdravoini dstav se sidlem v Ostravé
Centrum hygienickych laboratofi
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L1393 PROTOKOL & 10121/2024

Zkusebni laborato¥ &, 1393 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Partyzanské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava

Zakaznik : Obec Obratait Cislo zakdzky : 6734
Obratafi 204 Piijem vzorku ; 6.3.2024 11:48
394 12 Obrataii Vys$etieni vzorku :  6.3.2024 - 11.3.2024
Cislo jednaci : ZU/38111/2022
Cislo spisu : S-ZU/38111/2022
Spisovy znak : 2.04
Cislo objednivky :  J0044A22
Informace o vzorku
Vzorek &islo: 22935
Datum odbéru: 6.3.2024 Cas odbdru: 9:44

Nizev vzorku:
Misto odbéru:
Matrice:
Vzorkoval:
Metoda vzork.:

vefejny vodovod

Vintifov &.p. 33, RD, kuchynd

voda pitna

Kruchfiova Iva

SOP VZ OV 001 (CSN EN IS0 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-5,
CSN EN ISO 5667-14, CSN EN 1SO 19458)

Zpisob odbéru: bodovy vzorek
Ukel odbdru: kraceny rozbor pitné vody dle poZadavlah Vyhlagky &252/2004 Sb.ve znéni pozdéjsich
piedpisq, piiloha 3
Mnozstvi vzorkn:  1.11
Mistni méreni
(méfeno na misté odbéru)
Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP | Pouzitd metoda Nejistota
chlor volny <0,05 mg/l max.0,30 A |SQP OV 008.01 -
teplota vzorku 9,3 °C 8- 12 (DH) A _|SOP OV 042 1°C
Vysledky zkouSeni - chemické vySetieni
Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP | Pouizita metoda Nejistota
amonné ionty <0,060 mg/l max.0,5 A [8OP OV 064 6 -
barva <5 mg/l Pt max.20 A [SOPOV 064.02 ¢ -
TOC <1,0 mg/l max.5,0 A [50P OV 307 ¢ -
dusi¢nany 16 mg/] max.50 A | SOP OV 064.03 ¢ 10%
dusitany <0,040 mg/l max.0,50 A _1SOPOV 064,04 ¢ -
chut’ piijatelnd - plijatelnd A | SOP OV 062 6 -
konduktivita (25°C) 27,0 mS/m max.125 A |SOP OV 011 6 10%
pach pfijatelny - plijatelny A | SOP OV 062 & -
pH 7.3 - 6,5-9,5 A |SOP OV 033 6 0,2
zikal <0,20 ZF(n) max.$ A |[SOPOV (4401 = -
Felezo <0,015 mg/l max.0,20 A __|SOP OV 201 6 -
Vysledky zkougeni - mikrobiologické vySetieni
Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP | PouZiti metoda Nejistota
intestindlni enterokoky 0 KTJ/100mi max.0 A | 80P OV 906 6 -
Escherichia coli 0 KTJ/100ml max.0 A | SOP OV 900 6
koliformni bakterie 0 KTI/100ml max.0 A | 80P OV 900 s
poéty kolonii pfi 22°C 0 KTl/ml max.200 A | SOP OV 908 6 -
pobty kolonii pti 36°C 0 KTJ/ml max.4H) A | SOP OV 908 b -
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* Limit (zdroj pro vydani vyroku o shodé)}, nejistota méteni se do hodnoceni nezahrnuje:
Vyhlaska 252/2004 8b. ve znéni pozdéj§ich piedpisi - ptiloha &. 1

Vyrok o shodé:
DH - doporuéené hodnoty, nejsou pfedmétem vyroku o shodé.

Poznamka k odbéru: Odbér je pfedmétem akreditace, aktudln{ plan vzorkovan{ a zdznam o odbéru je k dispozici
v laboratofi,

Poznamky k analyze:
Pach: stupeii
Chut’: stupetfi 0

Upiesnéni SOP

SOP OV 008.01 (naved firmy HACH)

SOP OV 011 (CSN EN 27888)

S0P OV 033 (CSN IS0 10523)

SOP OV 042 (CSN 75 7342)

S0P OV 044.01 (CSN EN IS0 7027-1)

SOP OV 062 (CSN 75 7340)

S0P OV 064.02 (ndvody firmy Thermo Scientific)
S0P OV 064.03 (ndvody firmy Thermo Seientitic)
SOP OV 064.04 (navody firmy Thermo Scientilic)
SOP OV 064 (ndvody firmy Thermo Scientific)
SOP OV 201 (CSN EN IS0 17294-1, CSN EN 180 17294-2)
SOP OV 307 (CSN EN 1484)

SOP OV 900 (CSN EN ISO 9308-1)

SOP OV 906 (CSN EN 1SO 7499-2)

SOP OV 908 {CSN EN SO 6222)

Misto provedenf zkouSky (pracoviste):
© - analyzy provedeny pracovi§tém Jiklava (Vrchlického 57, 586 01 Jihlava)

Metody v sloupei TYP:  "A" v rozsahu akreditace

< vysledek pod mezi stanovitelnosti, > vysledek je vy$¥i neZ uvedend hodnota

Vysledky se tykaijl pouze zkou3enych vzorkd.

JestliZe laboratof neni odpovédna za fazi odbéru vzorku, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl plijat.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak ne? cely.

Uvedené roziifené nejistoty méFent jsou soudinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu roz¥ifeni k=2, co odpovid4 hlading
spolehlivosti pFiblizng 95 %, nezohlediiuji vlivy odbérk vzorkd.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota méfen{ vyjadtena jako 95% konfidentn{ meze vyjadtujici variabilitu Poisscnova rozdélent,
nezohlediiwji vlivy odb&rd vzorkd.

V ptipadé, %e odbér nenf piedmélem akreditace, informace o vzorku mimo &slo vzorku dodal zikaznik a laboratot nenese edpovEdnost
za tyto informace.
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